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OGGETTO: Aggiornamento moduli di verifica dell’efficienza dell’impianto di messa a terra e
della protezione dalle scariche atmosferiche.

Lo scrivente, ritenuta la necessita di aggiornare alla normativa CEI vigente, il modulo
“Mod. SIF 22/87” richiesto per le verifiche dell’efficienza dell’impianto di messa a terra
elettrica e per il controllo delle installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche ha
predisposto 1 nuovi moduli allegati:

- Mod. 6/02 “Verifica efficienza impianto di messa a terra e del coordinamento
delle protezioni”, da compilare e presentare in occasione delle ricorrenze di
impianti nuovi, rifacimenti o modifiche e revisioni generali ed in ricorrenza delle
verifiche periodiche;

- Mod. 7/02 “Verifica di prima installazione o modifiche successive dispositivi
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (Ips)”, da compilare e
presentare in ricorrenza di impianti nuovi, rifacimenti o modifiche e revisioni
generali,

- Mod. 8/02 “ Verifica periodica installazioni e dispositivi impianto di
protezione dalle scariche atmosfenche (Ips)”, da presentare solo nel caso di
verifiche periodiche.,

Si ricorda che in occasione di impianti nuovi, rifacimenti o modifiche e revisioni
generali € richiesta anche la presentazione di:
- schema planimetrico dell’impianto di terra;
- schema unifilare dell’impianto di distribuzione dell’energia elettrica;
- relazione di verifica della necessita di impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche (LPS) ed il progetto dell’impianto LPS interno e/o LPS esterno ove
ricorre.
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Si raccomanda quindi ai tecnici interessati, 1’utilizzo dei nuovi moduli fatti salvi casi
particolari, non contemplati nei moduli stessi, per i quali dovra essere comunque presentata
una specifica relazione di conformita alle norme CEI per quanto applicabili.

Si ricorda inoltre che la periodicita delle verifiche rimane fissata in annt 2 fino a
disposizioni diverse del Ministero competente per i trasporti

Distinti saluti.
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